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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude
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0 I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG 2015107-1 BPH Pflegeheim Lembach

Gebaude(-teil) Pflegeheim Lembach

Nutzungsprofil Pflegeheime

StraBe Lederergasse 14

PLZ/Ort 4132 Lembach im Miihlkreis
Grundstiicksnr. 220/1

Baujahr 1986
Letzte Veranderung 2017
Katastralgemeinde Lembach
KG-Nr. 47104
Seehohe 417 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)
HWBgk

HWB: Der Heizwérmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch
zur Beheizung zugeflihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaude&quivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der Kiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen rechnerisch
abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auBenlu ftinduzierten Kiihlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundflache, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten .

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr

PEBgk CO5 sk fGEE

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspric ht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schlieBt die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen ern euerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fiir d ie
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO:2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verlu ste. Zu deren
Berechnung wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007) .

f pro Quadr beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 8.963,02 m2 Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,39 W/(m2K)
Bezugs-Grundflache 7.170,42 m? Heiztage 195d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 30.068,90 m3 Heizgradtage 3.720 Kd Art der Liftung RLT mit WRG
Gebaude-Hullflache 9.474,99 m2 Norm-AuBentemperatur -15,4°C Sommertauglichkeit nachgewiesen
Kompaktheit (A/V) 0,321/m Soll-Innentemperatur 22,0°C LEKT-Wert 22,62
charakteristische Lange 3,17 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima
spezifisch

Standortklima
zonenbezogen

Anforderung

spezifisch

HWB* 6,7kWh/m3a 229.931kWh/a 7,6kWh/msa
HWB r ' 283.196 kWh/a 31,6kWh/m?a
WWWB 229.005kWh/a 25,6 kWh/m?a
KB* 0,2kWh/m3a 697 kWh/a 0,0kWh/m?a
KB 297.104kWh/a 33,1kWh/m?a
BefEB
HTEBRH -22.436kWh/a -2,5kWh/m?a
HTEB\ww 133.341kWh/a 14,9kWh/m?a
HTEB 116.985kWh/a 13,1kWh/m2a
KTEB
HEB 629.187kWh/a 70,2kWh/m?a
KEB
BelEB 454.425kWh/a 50,7 kWh/m?a
BSB 220.826 kWh/a 24,6 kWh/m?a
EEB 1.304.439kWh/a 145,5kWh/m2a
PEB 3.495.195kWh/a 390,0 kWh/m?a
PEBp.ern 2.224.539kWh/a 248,2kWh/m?a
PEBgpp, 1.270.656 kWh/a 141,8kWh/m2a
co, 429.397kg/a 47,9kg/m?a
fGEE 0,83 0,80
ERSTELLT Erstellerln Ingenieurbiiro yaAM GmbH
GWR-Zahl Martin Zjzka
ENIEURBURO l
Ausstellungsdatum 15.07.2019 Unterschrift A M 0
Giiltigkeitsdatum 15.07.2029 0 KRAM GmbH 1
strafie 12, 3170 Hainfeld .
wkram,at, weww kram.at i

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Ein arameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geomettie und Yer Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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